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1. GENERALIDADES

1,1.Campo de aplicacién

Este procedmiento aplica para l|a solicitud, estudic, aprobacion, disefio,
construccion, puesta en senvicio de las conexiones al SEN y puesta en operacidn

comercial, que surgen de necesidades especificas de inyeccitn o refiro de enargia
eléctrica de cualguier interesado, agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y

empresas de transmisidn, Las conexiones a las cuales aplica este procedimienta
son las siguientes:

1. Conexién de plantas de gensracion a |a red de distribucién, cuya capacidad
nominal sea mayor o igual a 1 MW,

2. Conexion de infrasstructura de distribucion (puntos de retiro) a la red de
distribucion de otro Propletario de Red con una carga maxima iniclal mayor
oigual a 5 MW,

3. Conexidn de plantas de generacidn de cualguier capacidad a la red de
transmisian,

4, Conexion de infraestructura de distribucion a la red de transmisitn,
5. Conexidn de usuarios en alta tensidn a la red de transmisién,

B, Conexidn de sistemas de almacenamiento de energia cuya capacidad
nominal sea mayor o igual a 1 MW

7. Conexitn de infraestructura de transmisién a |a red de transmisién otro
Fropietano de Red,

Este procedimiento no aplica para |os clientes finales de |as empresas de
distribucian ni para los refuerzos de |a red de transmisian o distribucion, identficados
a partir de| proceso de planificacion de |argo plaze propio da| Propietario de Red,

Fl proceso de conaxian de |as plantas de generacién y almacenamiento de enargia
en |a red de distribucién con capacidad menor a 1 MW se rige por lo establecido en
la requlacién nacional y este procedimisnta,

La conexion de infraestructura de distribucién a la red de distribucion de otro
Propietaro de Red con una carga maxima inicial menor & & MW se regird por o gue
establezcan directamenta y de comin acuerdo el Interesado v el Propietario de Red
correspondiente, siempre que no se incumpla lo establecido en la regulacidn
nacional, v sera requeridas |a firma de un Contrato o Convenio de Consxion entre
ambos previo a [a puesta en servicio, E| propietario de red deberd consultar al
O5/0M los requisitos técnicos especificos aplicables para este tipo de proyectos,
los cuales deberan guadar astablecidos an el Contrato o Convanio da Conexidn,

El presente procedimiento es de aplicacion cbligatoria, aungue &l Interesado vy &l
Fropietario de Red tangan la misma personeria juridica; esto con a| fin de garantizar



la transparencia e imparcialidad de| Propietanc de Red con respecto del| principio
de libre acceso, Adicionalmente, si la conexién solicitada se ubica en infraestructura
del SEN que pertensce a la RTR s debe cumplir lo establecido en &l Reglamenta
de| Mercado Eléctrico Reglonal,

Queda excluida de |a aplicacin la generacion distribuida para autoconsumo
medalidad neta sencilla

1.2, Proposito

El propadsito de este procedimiento s integrar los requisitos nacionales y regionales
y describir @an orden |os pasos a seguir para conaclar al SEN nuevas obras de
generacidn y de retire de energia, Ademads, se establecen |as responzabilidades de
cada uno de los involucrados en |a conexion de nusvos proyectos al SEN, para
cumplir con |os requisitos gue establecen |a regulacién nacional v regional.

1.3, Definiciones
Agentes del Mercado Eléctrico Nacional, MEN:

Son agentes del Mercado Eléctrico Nacional:

a) |nstitute Costarricense de Electricidad Responsable de |a satisfaccion
de [a demanda nacional de electricidad, Participa en Generacidn,
Transmisidn, Distribucion v Comercializacian, Responsable de |a
Operacién de| Sistema Eléctrico Nacional Interconeclado y de |a
Planificacién Eléctrica Nacional,

b) Compafia Nacional de Fuerza y Luz 5.A.; Participa en gensracion
hasta su propia demanda, distrbucion vy comercializacion de
electricidad en su zona de concesidn legal.

c) Generadores Privados: Participan en generacion eléctrica con contrato
de compra de energia suscrito con el ICE por disposicion de [a Lay N°
7200 Ley que Autoriza la Generacidn Eléctrica o Paralela capitulos | y
i

d) Empresa de Servicios Flblicos de Heredia 5A; Parlicipa en
generacion en los términos que autoriza la Lay N° 8345 Ley de
Participacion de |as Cooperativas de Electrificacion Rural y de |as
Empresas de Servicios Pablicos Municipales en e| Desarrolle Nacional,
distribucion y comercializacion de electricidad &n su zona de concasian
legal.

) Junta Administrativa de| Servicio Eléctrico Municipal de Cartago:
Participa 2n generacian en los términos que autoriza la Ley N® 8345 Ley
de Participacion de [as Cooperativas de Electrificacion Rural v de |as



Emprasas de Servicios Plblicos Municipales en | Dezarrollo Nacional,
distribucion y comercializacién de electricidad en su zona de concesidn
legal.

fi Cooperativas de Electrificacion Rural: Participan en generacion en |os
términos que autoriza la Ley N® 8345 Ley de Participacion de las
Cooperativas de Electrficacion Rural y de las Emprasas de Servicios
Plblicos Municipales en e Desarrollo Macional, distribucidn vy
comercializacion de electricidad en su zona de concesion legal. Siendo
actualmente la Cooperativa de Electrficacion Rural de San Carles, RL,
|]a Cooperativa de Electrificacidn Rural de Guanacaste, REL, Cooperativa
de Electrificacion Rural de Los Santos, RL, Cooperativa de
Electrificacion Rural da Alfaro Ruiz, RL,

q) Consorcio Naciona| de Empresas de Electrificacién de Costa Rica B L.,
Participa en generacion de electricidad en conjunto con las
Cooperativas asociadas, de conformidad con |la Ley N® 8345 Ley de
Participacién de las Cooperativas de Electrificacion Rural v de las
Emprasas de Servicios Plblicos Municipales en el Desarrollo Macional,

h) Usuarios coneclados en alla tension: Abonado en alla tension, persona
fisica o juridica gque ha suscrito uno o mas contratos para el
aprovechamiento de |a energia eléctrica en alta tensian,

i} Y olros legalmante autorizados,

Agente Distribuidor, Distribuidor ¢ Empresa Distribuidora. Todo agente del
MEN que participe en |a etapa de distribucion de energia eléctrica,

Agente Generador, Generador o Empresa Generadora: Todo agente de| MEN
que participe en la etapa de generacién ya sea por medio de plantas de generacian
o sistemas de almacenamiento de energia,

Agente Transmisor, Transmisor o Empresa de Trasmision: Todo agente dal
MEMN que participe en |a etapa de transmision de energia eléctrica,

Centro Nacional de Control de Energia (CENCE): Dependencia del Instituto
Costarricense de Electricidad {|CE) quien realiza |as funciones de OS/0M de Cosla
Rica,

Contrate o Convenic de Conexion: documento suscrite antre el Propletano de
Red con un Interesado (generador, sistemas de almacenamiento de energla,
distrbuidor, usuario en alta tension, o entre empresas de distribucion o transmisién)
ah donde se astablecan |as condiciones y requisitos técnicos v comerciales bajo los
cuales se brindard el acceso al Sistema Elécirico MNacional, asi como las
obligaciones, derechos v daberes a gue se compromete cada parte, El convenio de



conexitn s& debe suscribir cuando el Propietario de Red y el Interesado son el
mismao ente,

Demanda maxima: punto de operacion del sistema donde & consumo vy la
generacién de electricidad alcanzan su valor méaximo de potencia en un pericdo de
tiempo determinado.

Demanda media: punto d= operacidn del sistema donde &l consumo vy |a
generacién de electricidad corresponden a un punio meadio de polencia entre el
midximo v ¢ minimo en un periodo de tiempo determinado,

Demanda minima: punto de operacidn del sistema donde e| consumo v |a
generacion de electricidad alcanzan su valor minime de potencia en un periodo de
tiempo determinado,

Estacidn seca; &época del afo que se caracteriza por |a escasa precipitacién, en |a
cual ze presenta la minimizacién del recurso hidroeléctrico para generacidn,

Estacién Nuvicsa: época del afioc que se caracteriza por presentar [a mayor
precipitacién, en la cual se da la maximizacién del recurso hidrogléctrico para
generacion,

Generador: es & titular o poseedor de concesion para prastar el servicio plblico de
generacion de energia eléctrica, medianta una o mas unidades o centrales
generadoras gue entrega total o parcialmente su potencia y produccidn de energia
elactrnca an & SEN.

Interesado: persona fisica o juridica que identifica |a necesidad de realizar una
conexién al SEN con el fin ge inyectar o extraer energia eléctrica, y se encarga de
raalizar los tramites correspondientes hasta su puesta en servicio, El Interesado v
el duefio de un proyecto por conectarse pueden ser la misma persona fisica o
juridica,

Libre acceso: Régimen bajo el cual la empresa responsable de |a operacion de |a
red de fransmisén o de distribucion, permite el acceso, conexion y uso no
discriminatorio de |a red de transmisién o de |a de distribucién, a los agentes del
mercado gque asi lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitcs técnicos
establecioos en |a regulacion nacional.

Mercado eléctrico Nacional (MEN): Ambito regulado en el que se satisface la
demanda nacional de electricidad, Participan prestadores del servicio plblico de
glectricidad en |as elapas de generacion,  transmision, distrbucidn  y
comercializacion, debidamente autorizados por Ley al efecto, Asi como |os
consumidaores conectadas en alta t2nsidn,

Obras de acceso: Obras propias de| proyecto necesarias para acceder al punto de
CONexXion asignado,

Obras de conaxidn: Obras de ransmisién o distribucién necesanas gue se deben
construir para crear el punto de conexidn asignado al Interesado,



Operador de Sistemal Operador de Mercado (OS/0M): es [a entidad responsable
ge| planeamiento operativo, despacho y operacion en liempo real del SEN
cumplends con los crternos de sagundac operativa v los Critencs de Calidad,
Segundad y Desempefo (CCS0) establecidos en |a regulacién nacional y regional,
incluyendo |a operacion del mercado como responsable de coordinar |os
intercambios de energia y servicios auxiliares regionales del MEN y MER, Por Ley
N°2004 Aprobacidn de|l Segunde Prolecolo al Tratado Marco de| Mercade
Eléctrico de Aménica Central, esta funcion fue asignada al ICE quien |a realiza a

través del Centro Nacional de Control de Energia (CENCE)

Propietario de Red: parsona fisica o juridica propistario de infraestructura de
tranamisién o distribucién pertenecients al SEN,

Proyecto eléctrico: planta de generacion, centra de carga de distribucion o
infraestructura de un cliente de alta tensidn, sistema de almacenamiento de energia,
gue requiere conectarse al SEN.

Pruebas de campo: conjunto de pruebas previas a |a puesta en servicio donde se
verifica el correcto funcionamienta de |os equipos eléctrices, de control, proteccidn
y ofras,

Punto de Conexion: es el lugar topeldgico donde se enlaza |a red propia da un |
generador, sistema de almacenamiento, distribuidor, o usuario de alta tensidn con
el Sistema Eléctrico Macional a través de obras de acceso,

Regulacian Nacional: es |a normativa dal MEN, compuesta por las |eyes, decretos,
normas y reglamentos dictados para el sector eléctrico dictados por el Gobiemno de
la Republica, MINAE o Aresep.

Regulacién Regional: es [a normativa de| Mercado Eléctrco Regional, compuesta
por &l Tratado Marco de| Mercado Eléctrico Regional, los Protocolos al Tratado
Marco del Mercado Eléctrico Regional, [os Reglamenios dictados v las Rescluciones
de [a Comisiin Regional de |nterconexién Eléctrica (CRIE),

Sistema de almacenamiento: conjunto de infraestructura (civil, eléctrica y
mecdnica) vy equipos  gue  parmiten acumular energia  por  diferentes
tecnologias para su ulilizacién de manaera diferida, asi como el posterior suministro
de esta al SEN

Sistema de distribucion: parte del SEN conformada por aquellos elementos con
tensidn nominal o inferior a 100 kV (barras de media tensidn de las subestaciones
reductoras, subestaciones de maniobra o patios de interruptores, conductores de
media y baja tansidon y los eguipes de transformacion, control, monitoreo y
profeccion) destinados para ufilizacion final de la energia eléctrica, También
cencminada Red de Distribucian,

Sistema de transmision: parta de| SEN un nivel de tension nominal superior ¢ igual
a 100 kY, conformado por las lineas de transmision, subestaciones elevadoras



(media/alta tensién), subestacionas reductoras (baras de alta y media tansién),
subestaciones de manicbra o patios de interruptores vy |os egquipes de
transformacion, control, menitorag v proteccidan asociados, que cumple con la
funcian de transmisian y esta delimitada por los puntos de conexidn de los agantes
aue inyectan o retiran energia”, también denominada Red da Transmisién,

Sistema Eléctrico Nacional [SEN): Es & sistema de polancia compuasto por |os
siquientes elemenios conectados entre si: |as plantas de generacian, sistemas de
almacenamiento, |a red de transmision, las redes de distribucidn y las cargas
eléctricas de log usuarcs. Cenjunte de empresas y equipamientos en fermitoerio
nacional interconeclades entre si y regulados por [as normas de |a Autoridad
Reguladora

Transmisor: a3 & tlular o pozeedor de inztalaciones de transmisidn o transporte
de energla en el SEN v con la concesién para realizar la actividad v proveer servicios
de transmisidn en Costa Rica, tipicamente es |a empresa dedicada a la actividad
de| fransporte de grandes blogues de energia elécirica mediante lineas de alta
tensidn, para lo cual cuenta con toda la infraestructura necesaria, También
genominada Empresa de Transmision,

Usuario en alta tension: Abonado consctado en alta tensidn, persana fisica o
juridica que ha suscritc uno o mas contratos para el aprovechamianto de la enargia
eléctrica servido en niveles considerados alta tensidn,

1.4.Acrénimos y abreviaturas
Aresep: Autoridad Requladora oe los Sarvicios Piblicos,

CENCE: Centro Nacional de Contral de Energia, Operador del Sistema y Operador
oe| Mercado (OS/0M) de Costa Rica,

CRIE: Comisidn Regional de Interconesddn Elécirica,
MEMN: Mercado Electrica Nacional
MER: Mercado Eléctrico Regional.

EMS: Sistema de administracion de |a energia eléctnica (del inglés Energy
Management System),

EOR: Ente Oparador Regional.

MW: Megawatt,

SCADA: Sistema de adguisicidn de datos y de control supervisorio (del inglés
supervisory Control and Data Acqguisition),

SEN: Sistema Eléctrico Nacional,

SER.: Sistema Eléctrice Regional

RMER: Reglamenio de| Mercado Elécirico Hegional

RTR: Rea de Transmision Regional.



2. LIBRE ACCESO Y CONEXION AL SEN

El acceso al SEN es liore para cualguier interesade (persena fisica o juridica), siempre v
cuands | cumpla con |o dispuests en |a regulacién nacional ¥ en este procedmients,
Corresponde & la Auiondad Reguladora dar ssguimiento v velar por [os aspecios Eonicoes
¥ econdmicos que puedan obstaculizar y imtar el lbre acceso al SEN, as| comao atender
las diferencias entre el interesado v Propislario de Red que atenten contra el libre acceso
al SEM.

3. SOLICITUD PRELIMINAR DE CONEXION AL SEN

3.1.Presentacién de la solicitud preliminar de conexidn

El Interesada solcita la conaxidn preliminar al SEN de manera formal madianta nota
al Propietario de Rad donde pretende conectar su proyecto, donde se especifica |a
siguiente informacion:

« [escripcion de| proyects a conectar
« Afoestimado de entrada en aparacion
« Lugary meadio para nofificaciones

La presentacidn de |a solicitud preliminar de conexidn es un tramite obligatorio para
toda conexian al sistema de transmision y distribucian del SEN, Este framite se
realiza directamente entre &l Interesado y &l Propietario de Red sin importar &l nivel
de tension de la conexién solicitada,

3.2.Informacion adjunta a la solicitud preliminar de conexidn:

La informacién minima que se debe adjuntar a la solicitud preliminar estard
publicada en |a pagina web de| OS/0M,

El Interesado solicita [a conexidn preliminar al SEN de manera formal al completar
toda la informacidn solictada en los documentos de requisitos de conexidn junto
can |os estudios, publicados por e Propietano de Red en su pagina weab

Una vez recibida |a solictud preliminar de |a conexién y la informacién minima, &l
Propietano de Red tiene un plazo de 3 dias habiles para suministrar al Interesado
informacion adicional que éste debe presentar para |a evaluacion preliminar de |a
conexion incluyenda [ justificacion técnica de |a necesidad de dicha informacidn
adicional

El interesado es el responsable por &l modelado da su proyecta y [a informacidn qua
presents, ¥ para elle cuenta con el plazo maximo de 30 dias naturales contados a
partr de gue se recioa por parte de| interesado |a [ista de informacion suminisirada
por &l Propietario de |a Red, para entregar todo lo requendo por éste, En caso de



considerarla necesario, el interesado, podra solicitar una prérroga del plazo definida
can |a deblda justificacidn,

3.3 Verificacion de la informacién suministrada:

El Propietanc de Red revisa la informacién enviada por el Interesado en un plazo
maxima de 10 dias habiles, En caso de enconfrarse faltantes de informacién o
inconsistencias en la misma, el Propietarioc de Red las documenta y envia de
regreso al Interesado para su revisidn en un informe, Mientras el Interesado no se
pronuncie yva sea ratificando, completando o modificands |os datos originales, segdn
corresponda; e| procaso de |a solicitud prelminar permanece congelado durante 30
dias naturales, a pariir de |a presentacion del informe del Propietario de Red,
Posterior a este periodo, el Interesado debea presentar nuevaments la saolicitud
preliminar,

3.4.Estudio de la solicitud preliminar:

Una vez safisfechos |os requisitos de informacion del numeral 2.2, &l Propistario de
Red procada con &l andlisis de los estudios de la solicitud preliminar, presentandos
por e interesado, Loz estudios deben definir, de manera preliminar, [a
infraestructura de conexién y los refuarzos al sistema de transmision o distribucién
gue deben ser desamrcllados por el Propietario de Red y &l Interesado segin
corresponda, El Propietario de Red debe analizar o realizar los estudios, segin
carresponda, para analizar la viabilidad técnica preliminar de la conexidn solicitada
an un plaze maximao de 30 dias naturales,

Los estudios técnicos que como minimo debe elaborar cualquier Propietario de Red
son |los sigulentes:

« Flujos de potencia; orientados a identificar sobrecargas térmicas e
incumplimientos de los niveles de tension en elementos de [a red,

« Corocircuite: crentados a identificar problemas de capacidad de
saportar corfentes de cortocireuito en elementos de |a red,

+ Disponioildad de irfraestructura:; orientados a  determinar  |a
disponibilidad de espacio fisico y de infreestructura para realizar |a
COnEXion,

+ [Estudios de estabilidad de tensidn en estado estable: orientado a
determinar |a necesidad de equpo para el control de lensidn,
Unicamente aplica para conexiones al sistema de transmisian,

Estoz estudios deben ser elaborados para escenarios futuros tomando como base
de |a modelacion de| SEN |a facha estimada da entrada en operacidn el proyecto,
Debe reflejar las condiciones de operacion estimadas para |os escenarios de
demanda maxima de |as estaciones seca y lluviosa, En el caso de conexiones ala
red de transmisidn regional, se deben hacer sensibilidades con los intercambios
ragionales gefinidos por la CRIE y | EOR,



Coma parte de los estudios, se debe demaostrar el cumplimienta camao minimo de |a
siguiente normativa técnica:

Fara reges de distribucian:

« ARSNT=SUCAL "Supervizién de la calidad del suministro eléctrico en
baja ¥ media lensién” vigente,

« Criterios de Seguridad Operativa para |a planificacion, disefio y
operacion del SEN

+ Planeacién, Operacidn y Acceso al Sistema Eléclrico Macional (AR-NT=
POASEN v sus reformas),

Para redes de lransmisian:

» Planeacion, Operacion y Acceso al Sistema Elécinco Nacional (AR-NT-

POASEN v sus reformas),

« Criterios de Seguridad Operativa para la planificacién, disefio y
operacion de| SEN,

« Reglamenlo del Mercado Elécirico Regional RMER (si pertensce a |a
RTR).

Se excluyen de este estudio los andlisis dinamicos,
3.5,Factibilidad preliminar de |la conexian:

El Propietario de Red comunica mediante nota al Interesado |a factibilidad preliminar
ge |a conaxidn, adjuntando e| estudio realizado, Este astudio prelmirar represanta
una safal para la expansion de la red del Propistano de [a Red y constituye un
insuma fundamental del Interesado con respecto al desarrollo de su proyecto, ya
gue se detallan las inversicnes preliminares necesarias para realizar la conexidn y
las refuerzos de red recesarios, Este resultade no debe ser interprefade bajo
ninguna circunstancia como |a asignacion de| punto de conexidn definitive o |a
reserva de capacidad o espacio fisico, pero puede ser utilizado por &l Interesado en
|a factibilidad de su proyecto, considerando todas |as inceridumbres asociadas,

Este estudio praliminar tiene una vigancia de 2 afios a partir de |a fecha en gue se
le comunica formalmente al Interesado, Denfro de ese periodo debe realizarsz la
salicitud de conexidn ingicada en el numeral 3. 5i al vencimiento de ese plazo no se
ha formalizado |a misma, gueda a criterio de| Propietario de Red tomando en
consideracion cambios de |a red o de| proyeclo, si debe iniciar el proceso de
Conexion,

Los costos de la elaboracidn del estudio de conexidn deberdn encontrase
aclualizados v publicados en |a pagina web del Propietaric de Red y serdn
cancalados por el Interasadao,



4. SOLICITUD DE CONEXION AL SEN

4.1.Requisitos previos a la presentacién de |a solicitud de conexién:

En loda solicitud de conexion al SEN, |a empresa de transmision o |a empresa
distribuidora, segin corresponda, deben efectuar |os estudios de viabilidad técnica
y econémica, |os cuales deben ser evaluados y aprobados por el O5/0M, salvo para
plantas interconectadas a la red de distibucidn nacional, con potencias infericres o
iguales a 1 MW,

Si la conexién es al sistema de fransmisidn, el interesado debe solicitar mediants
nota al OS/0M la evaluacidn de si el punto de conexidn del proyecto pertenece ala
Red de Transmision Regional o |a Red de Transmision Nacional. La solicitud al
05/0M debe incluir [a propuesta de punio de conexidn, caraclaristicas de| proyecto
y fecha prevista de puasta en operacian, Bl O5/0OM debe responder mediants nota
al Interezado en un plazo maximo de 10 dias habiles postericres a la entrega de
informacion por parte del EOR, Si dicha evaluacién establece que la conexidn
pertanece a |la RTR, al Interesado, e| OS/0M v g| Propietanio de Red deben cumplir
los tréamites correspondientas segun |a regulacion regional vigente,

Sl |a soliciud de conexion no es a la RTR, el Interesado debe coordinar con el
QS/0M para obtener [a base de datos de| SEN vy |as premisas técnicas que se
utilizaran para elaborar |os estudios eléciricos por parte de| Propietanc de Red,

4,2,Presentacion de la solicitud de conexién:

El Inleresado debe solicilar |a conaxian al SEN de manera formal mediante nola al
Propietano de Red donde pretende conectar su proyecto, donde se especifique |a
siguiente informacién:

+ Descripcién del proyecto a conactar,
+« Afo de enfrada an aperacian,
+ La propuesta de uno o mas punfos de conexion al SEN,

« Copia de la comunicacién formal del Propietario de Red al Interesada
sabre la factibilidad preliminar de la conexidn del numeral 2.5, i aplica,

« 5 |a conexion es a la KTR, debera presentar |a base de dalos y
premisas técnicas de su proyecio, que indique | Propietaro de Red
para |a elaboracion de los estudios eléctricos,

+ 5l |a conexion no ez ala RTR, el Interesado debe entregar |a base de
datos y premisas técnicas para la elaboracion de los estudios elécinicos
suministradas por el OSIOM,

4.3.Informacion adjunta a la solicitud de conexién

La informacidn minima que se debe adjuntar a |a solicitud de conexidn estara

publicada en |a pagina web de| OS/OM,



El Interesado solicita la conexién preliminar al SEN de manera formal al completar
teda la informacion solictada en los documentos de requisitos de conexion junto
can | costo de |os estudios, publicados por e| Propietano de Red an su pagina wah,

Una vez recibida la solicitud de conexidn y la informacidn minima, el Propietaro de
Red tiene un plazo de 2 dias habiles para suministrar al Interesado informacidn
adicional que éste debe presentar para |a evaluacion de |a conexian, incluyendo |a
justificacion técnica de la necesidad de dicha informacian adicional,

El interesado es e| responsable por ¢| modelado de su proyecto v |a infarmacidn gue
prasenta, y para ello cuenta con el plaze maximo de 30 dias naturales contades a
partr de que se reciba por parte del interesado |a lista de informacion suministrada
por el Propietario de la Red, para entregar toda lo requerido por éste, En caso de
cansiderarlo necesarnio, el interesade, podra sol citar una prémoga del plazo definido
can |a debida justificacion,

4.4, Verificacion de la informacion suministrada:

El Propietario de Red debe revisar la informacion enviada por el Interesado en un
plazo maximo de diez {(10) dias habiles, En caso de encontrarse fajtantes de
infarmacion o inconsistencias en la misma, e Fropetano de Red dabe documeantar
y enviar de regreso al Inferesado para su revision en un informe, Mientras el
Interesado na se pronuncie, ya sea ratificando, completando o modificando los datos
originales, el proceso de la solicitud de conexidn permanecerd congelado por un
plazo maximo de 30 dias naturales a parlir de |a presentacion de| informe del
Fropietano de Red, Posterior a este perodo el Interesado debe presentar
nuevaments la solicitud de conexidn,

5. ESTUDIO DE LA SOLICITUD FORMAL ¥ ASIGNACION DEL PUNTO DE
CONEXION

5.1.E=studio de la solicitud planteada

El Fropietanio de Red correspondiente deba realizar |os estudios de |a wiabilidag
técnica de |a conexion solicitada y debe elaborar &l informe correspondienta en un
plazo méximo de 120 dias naturales a partir de recibir v aceptar |la informacian
técnica reguerida del Interesado segun los numerales 3.2y 3.3,

Los estudios técnicos minimos gue deben ser elaborados por cualquisr Propietanio
de Red son |os siguientes:;

# Flujos de polencia. orientades a identificar sobrecargas térmicas e
incumplimientos de |os niveles de lansicn en elemanios de| SEN, E|
analisis debera incluir [a evaluacion del SEN ante contingencias,



« Corfocircuite: orientados a identificar problemas de capacidad de
soportar cormentes de cortocircuite en elementos del SEN,

« [Establlidad transtora: orentados a determinar condiclones  de
inastabilidad en el dominio gel iempe ante la ccurrencia de fallas, No
aplica para los estudios da conexion de distribuidores a la red de
distribucidn de otro Propietario de Red,

+ Estudios de estabilidad de tension: erientado a determinar |a necesidad
de eguipoc para el contre| de tenswn, Unicamente para conexiones al
sistema de transmisian y & criterio del OS0M,

Estoz estudios deben ser elaborados cen un horizonte de tiempo segun lo indicada
en |as premisas técnicas del estudio v daben reflejar |as condiciones de operacian
estimadas para los escenarios de demanda maxima, media y minima de |as
estaciones seca y lluviosa, En el caso de conexiones a la red de transmisidn
regional, se debe hacer andlisis de sensibilidad con log intercambios regionales
definidos por |[a CRIE,

Coma parts de |os estudios, se debe demostrar | cumplimienta como minimo de |a
siguiente normativa técnica:

+« Para empresas de distribucidn:

Q

[w]

L]

4]

]

ARSNT=SUMEL "Supervision del uso, funcionamiento y contral
de medidores de energia eléctrica” vigente,

ARSNT=SUCAL "Supervision de |a calidad de| suministro eléctrica
en baja y media tensidn” vigenie,

Morma técnica regulatoria AR=NT-SUINAC supervision de |a
instalacian y aquipamiento de acometidas eléctricas,

Morma léenica regulatoria AR=NT=SUCOM supervsidon de |a
comercializacion de| suministro eléctrico en baja v media tansien,

Flaneacién, Operacidn y Acceso, al Sistema Elécirico Macional
(AR=NT-POASEMN vy sus reformas),

Criterios de Seguridad Operativa para la planificacidn, disefio v
operacién del SEN.

Cuando e| OS/0OM considers necesario, solictard un estudio
eléctrico del cumplimients  de |la nomativa “Criterios de
seguridad para la planificacian, dizeno v cperacién del Sistema
Eléctrico Macional’ considerando |a so|cilud de conexidn al
Propietara de |a red de transmisién correspondiants,

s Para empresas de transmision

Q

Plansacion, Operacian y Acceso, al Sistema Eléctrico Macional
(AR=NT=POASEN y sus reformas),



o Criterios de Sequridad Operativa para la planificacion, disefio v
operacién de| SEN,

o Reglamento del Mercado Eléctrico Regional RMER (si pertenaca
a la RTR).

Como resultade de los estudios, se debe demosirar el cumplimiente como minimo
de |os critenos contenidos en [as normativas técnicas anteriores, para cada una de
|las opciones de conexian planteadas,

En caso de que s& requiera |a implementacian de refusrros en &l sistema de
tranamisién como producto de |a conexidn solicitada, &l analisis de la misma debe
contemplar las opciones de expansidn reguendas, incluyendo los estudios
ecandmicos que demuestran su idoneidad,

5.2.5olicitud de los mismos puntos de conexion

Sl una o mas propuestas de puntos de conexion de un [nteresado coirciden con |as
propuestas de ofro [nteresado, o tienen la misma area de influencia, &l Propietario
de Red evalda las opciones conjuntaments, buscando |a optimizacién de |as
invers.ones en infragstructura de un Gnico punto de conexién dando, ante igualdad
de conaxiones, prioridad en a| olorgamianio de| punto de conexion a guien |o solicite
prll‘ﬂﬂ-l‘ﬂ

El propietarc de Red deberd brindar las cpciones de nueve punto de conexidn a
guien no se |e asigne &l punto de conexion solicitado,

5.3.Informe de viabilidad de la conexign

Con base en el estudic de los numerales £.1 y 4.2, el Propietario de Red
correspondients redacta un informe gue detalle |a viablidad de la conexidn, donde
gebe guedar explicito el cumplimiento de cada uno de |os requenmientos tacnicos
de las normas indicadas en &l numeral 4,1,

Sl |la conaxidn solictada es en infraestructura que perlenece a la RTR, es
raspensabilidad de| Fropietano de Red elaborar 2] informe conforme a los requisitos

de forma y contenido establecidos en &l RMER vy en [a normativa regional vigents,

Los coslos de |a elaboracion del estudio de conexion deberdan mantenerse
aciualizados y publicados por & Propietano de Red en su pagina web, y |os mismos
no deberdn ser excesives de manera tal que impliguen una barrera al libre acceso
a la red, Estos coslos deberdn zer asumidos por el Interesado en coneclarse a la
Red

El Propistario de Red envia el informe al OS/0OM para su revisién y notficara al
interesade el envic en la miama fecha, Esta revisidn se realiza en un plazo maximo



de diez {10) dias habiles, Si el OS/OM identfica errores o considera que estd
incompleto debera indicarle al Propietario de Red mediante un informe, detallanda
todos los requarmiantos técnicos, incorrectos o incompletos segun  os
raquerimientos establecidos en este procedimiento, denitro de dicho plazo vy
solicitandale que lo comja o complete, Esta actividad del Propietario de Red no sera
sujeto de cobros adicionales hacia el Interesade. Una vez aprobade el estudio, &l
OS5/0M amite una nola de aprobacian al Propietans de Red,

5.4, Asignacion nacional del punto de conexion

Una vez aprobado el estudio de conexidn por parte del OS/0OM, el Propietaro de
Red debe asgigrar un dnice punte de conexién al Interezado en caso de gue la
canexitn sea viable, E|l mismo es comunicado formalmenta, adjuntanda |os estudios
técnicos corespondientas de acuerdo con &| numeral 4,3 y [a aprobacian de| estudio
emitida por &l OS/0OM. En caso de que |a conexidn no sea viable, se |e informa
igualmente al Interesado al lugar v medio gue &l mismo indicd en la solicitud de
conaxicn, La comunicacidn |a debe emitir el Propletario de Red an un plaze maximo
ge 10 dias habiles posterior a |a aprobacion o rachazo del estudio por parte dal
QS/OM,

5.5.Rechazo del punto de conexién asignado por parte del Interesado

Una vez recibida |a notficacion formal gel punto de conexidn asignado, el Interesado
puede rechazarlo notificando farmalmente al Propiatario de Red su decisidn en un
plazo méximo de 10 dias hébiles, Una vez vencido dicho plazo &l Propietario de Red
asume gue la conexion fue aceplada por ¢l Interesado, De no aceptar el punta
asignada o resultar no viable, el Interesado puede replantear su provecto ylo sus
puntos de conexidn propuestos y solicitar nuevamente |a conexién tantas veces
coma &l interesado lo considere necesario, realizando |a cancelacion de los costos
por la elaboracion del estudio de conexidn en cada oportunidad,

§.6.Vigencia del punto de conexién

La vigencia da| punto de conexion es de dos afos calendario a partir de |a fecha de
comunicacién formal del punto asignado por parte del Propietario de Red, Dentro
de ese periodo debe firmarse el Contrato o Convenio de Conexion, Si al vencimiento
ge ese plazo no se ha realizade |a firma antes mencionada, | punto de conexion
gueda anulado y disponible para otros interesados, por lo que el Interesado debe
prasentar nuevamenta |a solicitud,

El OS/0OM tendra en su pagina web una |ista actualizada de solicitudes de punto de
conexien, y aquellas gue ya cuenten con contrato de conexidn, indicara |a facha da
sU vencimianto,

s8.7. Anulacién del estudio preliminar



La asignacidn del punto de conexitn y las obras adicionales necesarias pueden
giferir de |os resultades oblenidos en el estudio preliminar de| rumeral 2, =i |os
rasultados exishesen, En dicho casa |og resultados de| estudie preliminar quedan
anulados,

5.8, Solicitud de conexion regional

De acuerdo con lo definido en el numeral 4,3, |os puntos de conexidn asignados en
instalaciones perenecientes a |a RTR deben contar con la aprobacion de |a
conexién por parte de [a CRIE, La solicitud de conaxidn regional debe ser tramitada
directamente por &l Interesado de acuerdo con la regulacién regional vigente, E
Interesado es el responzable de solicitar la aprobacidn y de recopilar teda la
infarmaciaon necesara para fal fin (propia, de|l Propietanc de Hed y de ofras
enlidades),

5.9,Confrato o Convenio de Conexion

Todos |os Interesados de interconeclarse al SEN deben establecer un contrato o
convenic de conaxién, sin excepcion, Dicho contrato o convenio debe cumplir con
los aspectos minimes contractuales indicados en |a requlacian nacional. Previcala
firma del Contrato o Convenio ge Conexién el Interesado debe contar con un punto
ge conexidn nacional asignada, de acuerdo con el numeral 4.4, Si la conexion es
sobre infrasstruciura gque pererece a |la HTH, el Interesado debe contar
adicionalmenta con |a aprobacian de |a conaxidn regional emitida por |a CRIE,

El Propietario de Red establece a| Contrate o Corvenio de Conexidon con el
Interasado, Este debe sar conformado incorporande |os requisitos establacides an
las normas emitidas por |a Aresep, [a normativa vigente del Propietario de Red
correspondiente v los requisitos thenicos espacificos que establece el QS/OM,

En este copfrato o convenio queda definidos de manera explicta |as
responsahbilidades y alcances del Interesado y del Propistario de Red con respecto
a aspectos econdmicos, disefo, adguisicidn, construccién v pruebas previas a la
puesta en servicio de las cbras de conexidn, transferencla de activos al propletaria
ge |ared, asicomo las condiciones relacionadas con |a propiedad, administracion,
mantenimients vy operacion comercigl de [as mismas, Ademas, debe quedar
establecido gue el Interesado serd el responsable por el financiamiento, disefio,
adquisicion, construccidn v pruebas previas a la puesta en senvicio de las cbras de
acceso y obras de conexion asociadas al punte de conexicn asignado, sujeto al
cumplimiento de |a normativa vigente de| Propietano de Red correspondiente vy los
requisitos técnicos especificos del OSIOM,

Esta contrato o convanio dabe ser revisado v avalade por el OS/0OM previo a su
firma en un plazo maximo da 15 dias habiles,



6. Ejecucion de la conexidn

6.1.Aprobacion nacional del disedo,

La infraestructura asociada a las obras de acceso v |as cbras de conexion deben
ser disefiadas por los responsables definidos en e Confrate o Convenio de
Conexion con base en los criterios de disefo de la normativa nacional, los del
Fropietano de Red comrespondiente v los indicados por el OS/0OM, asi coma |o
gefinido por el estudio de conexién, |os cuales deben encontrarse publicados de
manera actualizada en |a pagina web de| Propietario de |a Red y del O5/0M de
manera completa, Si el punto de conexién estd ubicado en infrasstructura de
transmisién que forma parte de la RTR, ese disefo debe cumplir ademés con lo
estipulade regulacidn regioral vigente, El Interesado debe elaborar todos los
disafios necesanos,

La aprobacidn nacional del disefo se realiza sobre el d'sefo previe a la adguisician
ge matenales v equipe, debidaments definide en el Contrato o Convenio de
Conexion con base en |os criterios de disefio de la normativa nacicnal, los del
Propietario de Red comespondients y los indicados por &l OS/0M,

Fara efectos de |a aprobacion naconal de| dizgefic, el Interesado ez ¢f responsable
de |a recopilacion y presentacion de los disefios de las obras de acceso, |as cbras
de conaxion, del punte de conexién mismo y del proyecto, Los disefios deben ser
remtidos por el Interesado &l Propietario de Red comespondiente por medio de nota
y con copia al OS/0M, El O5/0M dispone de un plaze maximo de 20 dias habiles
para su revision, mientras que | Propielano de Red dispone da un plazo maximo
de 30 dias habiles, La informacién que se debe adjuntar &5 |a siguients:

« La normativa de diseno utilizada,
« Para subestaciones:

o Los disefios de plano de planta y distribucian de equipos

o Los diagramas unifilaras (eléctricos y de protecciones)

o Caracteristicas t&cnicas de los equipos a instalar

o La |ista equipos eléctricos de potencia, de proteccion y de control
= Para lineas de conexidn:

o Plano con el trazado de la linea v sus perfiles,

o Caracteristicas t&cnicas de [os elementos eleciromacanicos que
confarman la I'nea (estructuras, conductores, herrajes, etc.)

¢ |nformacion técnica que demuestre el cumplimiento de los requisitos
técnicos solicitados por el OS/OM par medic de |a siguiante normativa:

o Reguisitos minimes de protecciones eléctricas de plantas
generadoras y sistemas de almacenamients de energla gue se
conectan al SEN,



o Integracion al SEN de instalaciones de generacién con fuentes
renavables variables y sistermas de almacenamiento de erergla

o Requisitos de servicios auxiiares para operar e| Sistema
Eléctrice Nacional.

o Acaptacon, uso vy osupervision de sislemas de medicikan
comercial (SIMEC),

o |mplementacion de Enlaces de Telecentro| SCADAEMS del
DEOM,

o Cumplimients de requisitos de los sistemas de comunicacién con
el OS/0M, segin o gque defina e| OS/0M para |as condiciones
especificas de cada caso,

« |nformacion definida en &l Contrato o Convenio de Conexidn con base
en los criterics de disefo de la normativa nacional, los del Propletario
de Red corespondiente v |os indicades por e OS/0M,

El OS/0M emite un informe con sus obsarvaciones al Propletario de Red en &l plazo
gefinida, El Propetana de Red, a partr del informe del OS/0M v de sus propias
revisiones, emite un informe al Interesado schre la revisidn del disefo, Si se
identifican errores en los mismes o s& consideran incompletos el Propietario de Red
infarma formalmente al Interesado, El Interesade debe coordinar o necesano con
gl fin de completarlos o comregirles y posteriormante prasentar|os nuevamente para
ravision, El Interesado puede presantar disefios a revision tantas veces come como
fue definida en el Contrato o Convenio de Conexidn, y en cada una el OS/0M v el
Propietano de Red tendran los mismos plazos para dicha aclividaag,

6.2.Una vez que el diseic cumpla con los requisitos definidos, el
Propietario de Red emite la aprobacion nacional del disefio, elaborando
la nota correspondiente Aprobacién regional de| diseno

Una vez obtenida |a aprobacion nacional, v si el punto de conexidn esta ubicado en
infraestructura de transmisién gue forma parte de la RTR, los dizeftos de las chras
ge acceso, |as obras de conexion, del punto de conexidn mismo y de| proyeclo
geben ser enviados a| EOR para su aprobacion, de acuerdo con |o establecido en
l]a regulacian regional vigents, El Interesado es el responsable de solictar |a
aprobacién al EOR y de la recopilacién de tada la mformacian necesaria,

B.3. Adquigicion de materiales y equipos y construccion de las obras

Previo & |2 adguisician de |os materales y equipos relacionados con [as obras de
acceso y |as obras de conexitn, es necesario contar con |a aprobacién nacional del
giseno del numeral 5.1 y, sl aplica, la aprobacién regional del disefo del numeral
5,2, La responsabilidad de |a adguisicidn de |os maternales y equipos, asi coma |a
construccicn de dichas obras recae sobre |os responsables definidos en e| Contrato



o Convenio de Conexidn, respetando los disefios aprobados en materias
electromecdnica y civil.

B4, Actualizacion de la informacion

Una vez que &l Interesado tenga las especificaciones técnicas definitivas por parte
de |los fabricantes comespondientes de los equipos a instalar, debe verificar gue
cumplen con |a normaliva v disenos aprobados por el propetano de red, y
posteriorments, debe actualizar toda la informacion del numeral 3.2 v |a infermacian
del disefio especificada en el numeral 5.1 vy enfregarla al Propietario de Red
correspondiente, Para esto el Interesado debe coordinar su recopilacién v entrega
con ¢l responsable definido en el Contrato o Convenio de Conexian,

6,5, Revision del estudio de conexidn

Una wvez recibida [a informacién del numeral 5.4, el Propietaric de Red
correspondienta tiene un plazo de 15 dias hdblles para determinar 2i @2 necesaria
una actualizacian de| estudio de conexidn de |as numerales 3 v 4, De ser necesario
gl Propietano de Red informa de previc al Interesado con la justificacian
correspondiente, y hace la revisidn en un plazo méximo de 80 dias naturales
aplicando loz mizmos criterios de las secciones 3 v 4, Los costos de la actualizacidn
del estudio de conexidén deben ser asumidos por el Interesado,

El informe asociado a esta actualizacion del estudio de conaxion debe ser remitida
al OS0OM, que contard con un plazo de guince (15) dias habiles para su revision,
Si a| OS5/0M considera gue e estudio asta incompleto debe indicarlo al Propletano
de Rad para gue |o complete an un plazo maximo de 30 dias naturales, Una vez
aprobado este informe el Propietario de Red o envia formalments al Interesado,

En case de que se identifiguen nuevoes incumplimientes o inconformidades
atribuibles a dferencias entre |a informacian del numeral 3,2 o | disefio dal numeral
5.1 v la informacian definitiva, &l Interesada es responsable por las consecuencias
gue causen dichos incumplimientos o inconformidades no identificados de previo,
aceplando las restricciones operativas necesarias que incluse puede llevar a
denegar |a puesta en servicio da| punto de conexion, o incurmiendo en el disefia,
adquisicion y construccion de |as inversiones adicionales necesarias para
solventarlos,

7. Puesta en servicio

T.1.Aprobacion nacional de la parametrizacion de los sistemas de
maedicidn, control y protecciones.

La parameairizacion de |os sistemas de medicion, confrol y profeccion de |las chras
de acceso al punto de conexién v del proyecto es responsabilidad del Interesada,
El Propietaric de Red debe parametnzar los sistemas de medicidn, control y
prateccion ael punlo de conaxidn v olros elamentos de su red cuya coordinacion sa



vea afectada; también debe coordinar con oftros Propietarios de Red la
paramefrizacidn de obros sistemas de medicion, control v proteccion gue se
cansideran afectados con el proyects, siguiendo |os criterios establecidos por al
Fropietana de Red y O5/0M

En &l caso de plantas de generacion y sistemas de almacenamiento de energla, el
Interesado debe ajusiar los sistemas de control y proteccién de forma que cumpla
can |a giguiente normativa:

+ Requisitos minimos de protecciones aléctricas de plantas generadoras y
sistemas de almacenamiento de energia que se conectan al SEN,

» Integracién al SEN de instalaciones de gereracién con fuentes rencvables
variables y sistemas de almacenamiento de energia

+ Requisitos de servicios auxiliares para operar e| Sistema Eléctrico Nacional

Para todo tipo de provecto, también se debe cumplir con la siguiente normativa;

» |mplementacién de Enlaces de telecontrol con &l SCADA/EMS de| OS/0M en
suU version mas actualizada,

s Aceplacion, uso v supervision de sistemas de medicién comercial (SIMEC),
En suU versian mas aclualizads,

El Interesado debe recopilar |a parametrizacion de |os sistemas de madician, control
y proteccién de las obras del punto de conexidn, de las obras de acceso, del
proyvecto v de los otros elementos del SEN que hayan side modficados v les remite
al O5/0OM con copia al Propietano de Hed,

Tanta &l O5/0M como el Propietario de Red disponen de veinte (20) dias hdbiles
para efectuar la revisién y emitic sus respectivos informes con las modificaciones
gue debe efectuar al interasado a |a paramatrizacion, en caso de ser necasano,
Una vaz gue el Interesado haya incorporado |as modificaciones solicitadas, &l
OS/OM y &l Propietario de Red deben emitir sus respectivas aprobaciones y notificar
al Interesado en un plazo maximo de cinco (5) dias hdbiles,

7.2.Aprobacion regional de la parametrizacion de los sistemas de control
¥y proteccionas,

Si el punto de conexidn estd ubicado en infraestructura de transmisién que forma
parte de la RTR, la paramefrizacidn debe ser aprobada segun la regulacidn regional
viganta,

7.3.Pruebas de campo para la puesta en operacion de|l punto conexién



El Propietario de Red define las pruebas que deben realizarse en el punto de
conexicn, asl como |os protocolos correspondientes, Las responsabilidades sobre
la ejecucicn de dichas pruebas, incluyando la cefinicidn de los protocolos para las
mismas, seran |as que se establezcan en &l Contrato o Convenio de Conexian, El
Propietano de Red, realiza las verificaciones que correspondan, pudiendo solicitar
verificaciones adicionales al Interesado en caso de gue se justifique la razén, y luego
emite |a nola de aceplacion dirigida al Interesado,

El OS/OM define las pruebas y establece |os protocolos correspondientes al enlace
de telecontral v el sistema de medicidn comercial en el punto de conexién segun |a
normativa técnica “lmplementacion de Enlaces de Telecontral con e| SCADAEMS
ge| OS/OM" y “Aceptacion, uso y supervisian de sislemas de madicion comercial
(SIMECY", El responsable por la ejecucion de dichas pruebas es el que establezca
el Confrato o Convenio de Conexidn, o la normativa antes indicada, El OS/OM
realiza las verificaciones que correspondan, v luego emite |a nota de aceptacidn
dirigida al Interesado,

Los costos asociados a las pruebas anteriores son cubiertos por el Interesado,

7.4.50olicitud nacional de la puesta en servicio del punto de conexién

El Interesada, en coordinacion con &l Propietario de Red corespondients, solicita al
OS/OM la puesta en servicio del punio de conexian, El Fropietario de Red
coordinara con el O5/0M la puesta en servicio Con la solcitud debe presentar lo
sjuienla;

« Las notas de aceptacion de las pruebas de campa emitida por el
Propietario de Red corespondiente,

+« La nota de aceptacidn de |as pruebas de| sistema de comunicacion,
telecontra| v medicion comercial de| punto de conexion emitida por el

QE0M,

El OS/OM autoriza la puesta en servicio del punto de conexidn siguiendo |a
normativa “Coordinacién de Indisponibilidades del SEN",

7.5.Pruebas de campo para la puesta en operacién de las obras de acceso
al punto conexidn

El Interesado s el responsable de realizar las prusbas de |as obras de acceso hasta
el punto de conexidn, de acuerdo con los protocolos definides en el Contrato o
Convenio de Conexidn, E| Propietaro de Red realiza las verficaciones que
correspondan, y luego emite la nota de aceptacion dingida al Interesado, En &l caso
de plantas de generacién y sistemas de almacenamiento de energia, &l Propietario
de Red debe velar por el cumplimiento de [a normativa "Requisitos minimos de
protecciones eléctricas de plantas generadoras y sistemas de almacenamiento de
energia que se coneclan al SEN", E| O5/OM define |as pruebas vy estableca |os



protocoles correspondientes al enlace de telecontral y a la medicion comercial del
proyecto y de |as cbras de acceso hasta e punlo de conexidn, segin el
procedimients “|mplemantacién de enlaces da telecortrol” v “Aceplacién, uso v
supervision de sistemas de medicién comercial’, v ejecuta las pruebas en
coordingcion con el Interesado, El O5/0OM emite |a nota de aceptacién dirigida al
Interasado,

Los costos asociados a las prusbas anteriores son cubiertos por &l Interesado,

El Propietaro de |a Red yio el OS/0M pueden, a su discrecion, supervisar en farma
prasencial las pruebas de campo para |a puesta en operacion de |as obras de
acceso al punto de conexion,

7.6.Solicitud nacional de la puesta en servicio de las obras de acceso al
punto de conexién,

El Interesado realiza la sclictud de |a puesta en servicio de las obras de acceso
hasta el punte de conexion, Con | solicitud debe presentar lo siguiente:

+ Lanolade aceplaciin de las pruebas de campo de las obras de acceso
emitida por 2| Propletario de Red corespondiente,

« La nota de aceptacion de [as pruebas de comunicacion, telecontrol y
medicién comercial de las obras de acceso emitida por &l OS/0OM.

El OS/OM, en un plaze maximo de 5 dias habiles, autoriza |a puesta en servicio de
|as obras de accaso hasta al punto de conexian,

7.7 Solicitud regional de la puesta en servicio de la conexion

Sl el punte de conexion astd ubicado en infraestructura de transmision que forma
parte de |a Red de Transmision Regional, la puesta en servicio debe ser autorizada
por €| EOR de acuerdo con |o establacido en el Lioro 1l del RMER y |a regulacidn
regicnal vigente, El OS/0M solicita al EOR la autorizacidn de puesta en servicio de
la conexidn de acuerdo con lo establecido en la nomativa “Coordinacién de
Indisponibilidades de| SEN",

7.8,Pruebas de campo para la puesta en operacion de| proyecto

El Interesado debe realizar las pruebas de campo {previa coordinacidn con OS/0M)
necasarias para comprobar e adecuado funcionamianto de |os aquipos del proyeacto
y demostrar al OS/0OM el cumplimiento regulacion nacional vigente y de |os
siguientes procadimientos y requisitos;

» Requisitos minimos de proteccionas para plantas generadoras y sistemas de
almacenamiento

+« |mplementacion de enlaces de telecontrol

« |ntegracian al SEN de renovahbles variables y sistemas de almacenamiento



protacolos comespondientes al enlace de telecontrol v a la medicidn comercial del
proyects v de |azs obras de acceso hasta ¢ punto de conexidn, segin o
procedimients “|mplemantacion de enlaces da telecortral” v “Aceptacion, uso v
supervision de sistemas de medicign comercial’, v ejecuta las pruebas en
coordinacian con el Interesado, El OS/OM emite |a nota de aceptacién dinigida al
Interesadao,

Los costos asociados a las prusbas anteriores son cubiertos per el Interesado,

El Propietaro de |a Red yio e OS5/0M pueden, a su discrecion, supervisar en forma
prasencial las pruebas de campo para |a puesta en operacion de las obras de
acceso al punto de conexidn,

7.6.5colicitud nacional de la puesta en servicio de las obras de acceso al
punto de conexién.

El Interesado realiza |a sclictud de |a puesta en servicio de las obras de acceso
hasta el punto de conexidn, Con la solicitud debe presentar |o siguiente:

+ Lanotade aceptacién de las pruebas de campo de las obraz de acceso
emitida por e| Propletario de Red corespondiente,

« La nota de aceptacion de |as prusbas de comuricacion, telecontrol v
medicion comercial de |as obras de acceso emitida por el DS/0M,

El OS/0OM, an un plazo maximo de 5 gias habiles, autaniza |a puesta en servicio de
|as obras de acceso hasta a| punto de conexian,

7.7.Scolicitud regional de la puesta en servicio de la conexion

Sl 8| punto de conexidn esta ubicado en infraestructura de transmisién que forma
parta de |a Red de Transmision Regional, la puesta en servicio debe ser aulonzada
por &l EQR de acuerdo con lo establecide an &l Lioro 11l del RMER y la regulacian
regional vigente, E| OS/0M solicita al EOR la autorizacion de puesta en servicio de
la conexidn de acuerdo con lo establecide en la normativa “Coordinacién de
|ndispanibilidades de| SEN",

7.8,Pruebas de campo para la puesta en operacion del proyecto

El Interesado debe realizar las pruebas de campo {previa coordinacidn con OS/0OM)
necaesarias para comprobar 2| adecuado funcionamianto de |os aquipos del proyecto
y demostrar al OS/OM el cumplimiento regulacion nacional vigente y de |os
siguientes procedimientos y requisitos:

« Requisitos minimos de proteccionas para plantas generadoras y sistemas de
almacenamiento

+ |mplementacién de enlaces de telecontrol

« |ntegracidn al SEN de renovables variables y sistemas de almacenamiento



9, TRANSITOR|O

A partir de la aprobacién del presente procedimients, se otorga al CENCE un plazo
maximo de 9 meses para poner a disposicion en el sitio web [a informacion
necesaria para |a aplicacion de este procedimients,”

ALFREDO CORDERO CHINCHILLA, SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
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